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CERTYFIKAT BADANIA TYPU UE
- TYP PROJEKTU

EU - Type Examination Certificate - Design Type No.

Nr 63284/JN/001/03/04

Jednostka Notyfikowana UDT-CERT Nr 1433

po przeprowadzeniu badania typu UE - typ projektu
- modut B - urzadzenia cisnieniowego:

UDT-CERT Notified Body no. 1433
Having performed EU-type examination - design type
— module B - pressure equipment
certifies that:

Rodzaj urzadzenia: Zasuwa klinowa ptaska z trzpieniem wznoszacym nr kat. 021, 021NE
Description of pressure equipment

Typ urzadzenia/nr rysunku: 021 A(B) K, wykonanie 51 do 67
Type of equipment/Drawing No.:

Producent: ZETKAMA Sp.zo0.0. 57-410 Scinawka Srednia, ul. 3 Maja 12

Manufacturer:

Kategoria zagrozenia: i
Hazard category:

Nr protokotu badan: 63284/JN /001/02/04
Test report No.:

niniejszym poswiadcza, ze dokumentacja spetnia wymagania

Dyrektywy 2014/68/UE

wdrozonej do prawa polskiego rozporzadzeniem
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagan dla urzadzen
ci$nieniowych i zespotoéw urzadzen cisnieniowych (Dz.U. 2016 poz. 1036).
certifies that the design documentation meets the requirements of the Directive 2014/68/EU

implemented into Polish law by the Regulation of the Minister of Development from July, 11th, 2016 referring to the requirements for
pressure equipment and assemblies of pressure equipment (O. J. 2016 pos. 1036).

Dokumentacja zostata oznaczona:
The documentation has been marked as follows

Wykaz odpowiednich czesci dokumentaciji

podano w wymienionym powyzej protokole badan zatgczonym do niniejszego certyfikatu.
The specification of adequate parts of documentation
are specified in the test report enclosed to this certificatp

s Urzad Dozofu echmcgnego
: UD[AERT
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mgr inZ. tnusz Kuznik

Miejsce i data wydania W imieniu JN UDT-CERT
Location, date On behalf of UDT-CERT Notified Body
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Gliwice, 01.09.2017r.



FCW-56A/JN-07/Wydanie 2/09.11.2016/Strona 1 z 1

CERTYFIKAT BADANIA TYPU UE
- TYP PROJEKTU

EU - Type Examination Certificate - Design Type No.

Nr 63284/JN/001/03/02

Jednostka Notyfikowana UDT-CERT Nr 1433

po przeprowadzeniu badania typu UE - typ projektu
- modut B - urzadzenia cisnieniowego:

UDT-CERT Notified Body no. 1433
Having performed EU-type examination - design type
— module B - pressure equipment
certifies that:

Rodzaj urzadzenia:  Zasuwa klinowa ptaska z trzpieniem wznoszacym nr kat. 021, 021NE
Description of pressure equipment

Typ urzadzenia/nr rysunku: 021 A(B) K, (L), (M), (N) wykonanie 51 do 67
Type of equipment/Drawing No.:

Producent: ZETKAMA Sp. z 0.0. 57-410 Scinawka Srednia, ul. 3 Maja 12

Manufacturer:

Kategoria zagrozenia: ]}
Hazard category:

Nr protokotu badarn: 63284/JN /001/02/02
Test report No.:

niniejszym poswiadcza, ze dokumentacja spetnia wymagania

Dyrektywy 2014/68/UE

wdrozonej do prawa polskiego rozporzadzeniem
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagan dla urzadzen
cis$nieniowych i zespotéw urzadzen cisnieniowych (Dz.U. 2016 poz. 1036).
certifies that the design documentation meets the requirements of the Directive 2014/68/EU

implemented into Polish law by the Regulation of the Minister of Development from July, 11th, 2016 referring to the requirements for
pressure equipment and assemblies of pressure equipment (O. J. 2016 pos. 1036).

Dokumentacja zostata oznaczona: 63284/JN/02/02/2017

The documentation has been marked as follows
Wykaz odpowiednich czesci dokumentacji
podano w wymienionym powyzej protokole badan zataczonym do niniejszego ceptyfikatu.

The specification of adequate parts of documentation
are specified in the test report enclosed to this certifi

Gliwice, 01.09.2017r. mor ing. iunuu Kuzkjk

Miejsce i data wydania W imieniu JN UDT-CERT
Location, date On behalf of UDT-CERT Notified Body
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CERTYFIKAT BADANIA TYPU UE
- TYP PROJEKTU

EU - Type Examination Certificate - Design Type No.

Nr 63284/JN/001/03/03

Jednostka Notyfikowana UDT-CERT Nr 1433

po przeprowadzeniu badania typu UE - typ projektu
- modut B - urzadzenia cisnieniowego:

UDT-CERT Notified Body no. 1433
Having performed EU-type examination - design type
— module B - pressure equipment
certifies that:

Rodzaj urzadzenia: Zasuwa klinowa ptaska nr kat. 019, 019NE
Description of pressure equipment

Typ urzadzenia/nr rysunku: 019 A(B) K wykonanie 51 do 67
Type of equipment/Drawing No.:

Producent: ZETKAMA Sp. z 0.0. 57-410 Scinawka Srednia, ul. 3 Maja 12
Manufacturer:

Kategoria zagrozenia: [l

Hazard category:

Nr protokotu badan: 63284/JN /001/02/03

Test report No.:

niniejszym poswiadcza, ze dokumentacja spetnia wymagania

Dyrektywy 2014/68/UE

wdrozonej do prawa polskiego rozporzadzeniem
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagan dla urzadzen
cisnieniowych i zespotéw urzadzen cisnieniowych (Dz.U. 2016 poz. 1036).
certifies that the design documentation meets the requirements of the Directive 2014/68/EUJ

implemented into Polish law by the Regulation of the Minister of Development from July, 11th, 2016 referring to the requirements for
pressure equipment and assemblies of pressure equipment (O. J. 2016 pos. 1036).

Dokumentacja zostata oznaczona: 63284/JN/02/03/2017

The documentation has been marked as follows
Wykaz odpowiednich cze$ci dokumentacji
podano w wymienionym powyzej protokole badan zataczonym do niniejszego certyfikatu.

The specification of adequate parts of documentation
are specified in the test report enclosed (o this certificate

Gliwice, 04.09.2017r.

Miejsce i data wydania W imieniu JN UD
Location, date On behalf of UDT-CERT Notified Body
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CERTYFIKAT BADANIA TYPU UE
- TYP PROJEKTU

EU - Type Examination Certificate - Design Type No.

Nr 63284/JN/001/03/01

Jednostka Notyfikowana UDT-CERT Nr 1433

po przeprowadzeniu badania typu UE - typ projektu
- modut B - urzgdzenia ci$nieniowego:

UDT-CERT Notified Body no. 1433
Having performed EU-type examination - design type
— module B - pressure equipment
certifies that:

Rodzaj urzadzenia: Zasuwa klinowa ptaska nr kat. 019, 019NE
Description of pressure equipment

Typ urzadzenia/nr rysunku: 019 A(B) K (L) (M) (N) wykonanie 51 do 67
Type of equipment/Drawing No.:

Producent:  ZETKAMA Sp. z 0.0. 57-410 Scinawka Srednia, ul. 3 Maja 12

Manufacturer:

Kategoria zagrozenia: 1l
Hazard category:

Nr protokotu badan: 63284/JN /001/02/01
Test report No.:

niniejszym pos$wiadcza, ze dokumentacja spetnia wymagania

Dyrektywy 2014/68/UE

wdrozonej do prawa polskiego rozporzadzeniem
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagan dla urzadzen
ci$nieniowych i zespotéw urzadzen cisnieniowych (Dz.U. 2016 poz. 1036).
certifies that the design documentation meets the requirements of the Directive 2014/68/EU

implemented into Polish law by the Regulation of the Minister of Development from July, 11th, 2016 referring to the requirements for
pressure equipment and assemblies of pressure equipment (0. J. 2016 pos. 1036).

Dokumentacja zostata oznaczona: 63284/JN/02/01/2017

The documentation has been marked as follows
Wykaz odpowiednich czgsci dokumentacji
podano w wymienionym powyzej protokole badan zataczonym do niniejszego certyfikatu.

The specification of adequate parts of documentation
are specified in the test report enclosed to this certificate

Gorwons, Urzad Dozqgry Technicgnego
) UBZ-CERT | |

Gliwice, 04.09.2017r. &
........................ ors
Miejsce i data wydania mreriiu JN TDT:

Location, date On behalf of UDT-CERT Notifi



